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Siemens Generator Network

Charlotte
e e = Generator manufacturing

__ 4 w service for generators
and steam turbines

Erfurt

» Industrial generators
manufacturing up to
370 MVA, generator

components

Iheim

Ft. Payne

= Steam turbine and large generators
manufacturing,

m service for steam turbines and generators

= Components for

harl
Charlotte Orlando

e Toyo Denki India

= Enhance Package View |

and interface o .
[ Siemens = Harmonization of basic technology = 4-Pol production
1 Joint Venture m Transfer with SPEL
Lizenzen
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= Manufacturing steam
turbines and generators
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SIEMENS
Siemens Generator SGen-100A 2P Series

Enclosure

Cooler

Main lead Rotor

Douple-layer stator winding Stator core

Excitation

Welded base frame
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_ SIEMENS
Rotor 2P Series

Pole slits Blower hub

Rotor slot insulation

Key Assembly Coupling

Retaining rings
Slot wedges
End plate

Blower blades

0

fe

7L

Rotor retaining

Slip rings ring insulation

@

Radial/axial rings

Insulation Rotor winding Rotor shaft
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Prozess-Integration

— EEEEE —

ﬁ Result variables:
The CAE process measures from the

generates the results system
according to the inputs

Input Parameter

* process parameter
e geometry

* material

« loads
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Workflow-Automatisierung

Sensitivi »

+r
h_.__-

/ l \/

« Extraktion der Zielparameter aus nCode (.csv)
Statistische Auswertung

» Darstellung der Korrelation zwischen Input-
und Output-Parametern

« Umrechnung der Ersatzmodellen flr jeden
Zielparameter

PTC Creor
A

Importgeometrie aus CREO i » Einlesen des .RST
Bearbeitung der Geometrie im DM i + Starten die Berechnung im
Vernetzung i nCode im Batch-Modus
Durchfiihrung der Berechnung iiber RSM | « Exportiert die Lebensdauer
Extraktion der Spannungen und i far Vordefinierte
Verformungen ! Komponenten in .csv

Frei verwendbar © Siemens AG 2017
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SIEMENS

Check der Modellparametrisierung mit optiSLang

ANSYS

VOLIMES R17.0 VOLUMES R17.0
VO MM 1 VoL UM PLOT IO, 1

Project: COMN-PO-SIEMENS-01 Purpose: geamstry precheck Date: 03/06/16
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_ _ SIEMENS
Ergebnisextraktion / Antwortgréf3en — Rotor

Minimale Lebensdauer Rotor:
(Stillstand, Nenndrehzahl bei RT und Nennbetrieb)
Z S1,Z S1 N,Z S2,Z S3,Z S4und Z VOLL

Vergleichsspannungen:
Z S1 Seqv,Z S1 N Seqv,Z S2 Seqv, Z S3_Seqv,
Z S4 Seqvund Z VOLL Seqv

7 51 N1 (Nodeg]
4 82 (Nodeg]

4 53 (Nodeg)]

7 54 (Nodeg]

4 VOLL (Nodeg]

Frei verwendbar © Siemens AG 2017
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_ _ SIEMENS
Ergebnisextraktion / Antwortgrof3en — Lauferkappe

Minimale Lebensdauer Lauferkappe:
(Stillstand, Nenndrehzahl bei RT und Nennbetrieb)
K S1,K S2,K S3,K S4,K S5, K S6, K _S7

Vergleichsspannungen:
K S1 Seqv, K S2 Seqv, K _S3 Seqv, K _S4 Seqv, K_S5 Seqy,
K _S6_Seqv, K _S7 Seqv

]
K 52 (Nodes)
[ — — K 83 (Nodeg)
- K 54 (Nodeg)
= K 55| KS7 56 K 85 (Nodes)
. — K s1 K54 K 56 ‘Nodes)
s
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e SIEMENS
Sensitivitatsanalyse — Vorgehen

2) Scan the design space with Latin
Hypercube sampling and measures
the sensitivity with statistic
measurements

[ J

1) Define the input parameter space using
scatter range, distribution and correlation

optiSLang’ JSSsCs

X

3) Check the variation of
Signals & Results

5) Explain & Visualize
dependencies / trends
between input and response

4) Filter & Identify sensible
parameters, Quantify the
uncertainties

Create MOP crap N o sl ouTPUT
Coefficient of Determination quadrat\\:) =
full model: adjusted R2= a X channel UK of signal OUTPUT )
J INPUT: ZZP SAB 100 § = / eference: channel UK_SOLL of signal OUTPUT_SOLL
. INPUT: FRlC?SAB?SELF 80 s
-T% 60 =)
INPUT: TVKL_P46222 40 &
] -1% gl
5 To | INPUT: TVKL_P46122 20 )
= E -0 % 0 5
g g | INPUT: LEAKAGE =
¢ -3 0 % =
5 B+l INPUT: MASSFLOW_SCALE °
H g 10 % sl
g = INPUT:lsE.;\DT_Z o
1 " L i
" 1.42 1.44 1.48 1.5
~H INPUT: FR{CS_&LL_SAB s
TR oD% e INPUT: SEAT_X
- Ve force igvgy 055 079 {sw . 57 %)
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adjusted R2
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[%] of OUTPUT: PELVIS_Fy
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. SIEMENS
Sensitivitatsanalyse — Auswertung

COP-Matrix Y o [ o [ L e CE )
N/ET S o
|

|
J J’ 63.6 % 1l

)
; t
2
O

LALLL

E

,Lt

LB

A
S
=}
BN

N
e
oo}
£

tg g »L «

3

Ergebnisgrdfien (Output)

e @

A2 \
\4?9“6 \“\V\“X‘
\A?Pse gc(\
% S
@ 0
06 ~ 06 -~ 06 B sc
Inputparameter — >
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Sensitivitatsanalyse — Auswertung

Hohenlinienplot

MOP generated Anisotropic Kriging of sum_leb
Coefficient of Prognosis = 62 %

2

DS_SCHRUMPF3

1.5

06 065 07 075 08
DS_SCHRUMPFSITZBREITE_norm

Interaktionen Input / Output

0.5  0.55 0.85
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INPUT: DS_SCHRUMPFSITZ_BREITE
80 100

60

SIEMENS

Anthillplot Verteilungsplot
OUTPUT: Z_S3 vs. INPUT: DS_SCHRUMPFSITZ_BREITE, (linear) r = 0.258 OUTPUT: K_S5
Ii - T T T T T T T T T T T
* n

3 ‘ -
R* ()
* . * * &JH

.. :.
ot * (1
B o Qi
-: .u T = =1 ) A |
2 .o 0 1 2 3 4 5
. . . OUTPUT: K_S5 [1e6]
..

S Statistic data
L 4
5 Min: | 9.245 Max: | 5.249e+006
Mean: | 7.924e+005 Sigma: | 9.374e+005
CV: | 1.183
Skewness: | 1.948 Kurtosis: | 8.78
L]
0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75

OUTPUT: Z_S3 [1e4]

Trends, Ausreil3er, Cluster

Streubereich, Verteilung Output
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- _ _ SIEMENS
Sensitivitatsanalyse — Check der failed design

Die Eingangsparameter wurden im gegebenen Streubereich des Anwenders variiert. Es wurden 100 Designs
gesampelt. Die Ursachen der nicht erfolgreichen Designs werden erkléart.

INPUT : DS_SCHRUMPFSITZBREITE norm vs. INPUT : DS_SCHRUMPF1 r=0.104
4 DS_WAR...WINKEL DS_WARM... Breite DS_KAPP...SSEN_D DS_KAPPENFASE DS_KAPP.. WINKI
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29 x failed design: 5 x Geometrlevorbereltung, 20 x nlcht konverglert und 4 x fehlerhaft im nCode. Dieser
Designausfall kann die Genauigkeit des Approximationsmodells (MOP) negativ beeinflussen und sollte
deswegen minimiert werden.
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- SIEMENS
Sensitivitatsanalyse — Auswertung

Verbesserung der MOP durch Steigerung der Erklarbarkeit der Ergebnisgrof3en

z_voLL
52.3 % 755%-}755
i\ g ; gl .8 | 77.0 %= 77.0%

Z_S1_N1} | 29. : : "r’ J J " o : “ ssm "u.d"“ww“i

. - | lusoo o 6 lkss;%' @

7.1 % ' : 7 2. : 299 9% l@ 81.4 % -wau%

7“_54 . J Gl . . . %) 48203 I | “'6*'M

. o . méous' 74.1 % —955-?74.1 %,

Z . S2

0@ g 1o®

‘» YV 2 [
A%

& e

Parameter
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Models

I zs1
L--l

Sensitivitatsanalyse — Auswertung

Schritt 1 — Eliminierung Netzabhangigkeit

* Anpassung der Grof3e des Auswertefensters zur Eliminierung von

Storeinflissen (Signularitaten) aus Randknoten des Ubergangsnetzes,
Kontakte

sl ol .JL!_L_.H L VS g L T

>
[253% J Jg167%l 401%i‘ 85.3 % :

e

292%&\
L}

K_S7

K_S6|

K_S5 \ M | 25.2%. || 42.5%
- T“jae - -’i
K_S3 \ J‘ J 77.6 %

K_S2 30.2 %g\ L 27.5 %
K_S1 CJ 10.9 % 567%} 7.3 %M

:
A . k.
i |

Parameter
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. SIEMENS
Sensitivitatsanalyse — Auswertung

Schritt 2 — Vereinheitlichung der Auswertung in nCode

E General
D e Y e e [ e e Y . e e T e EMMethod Standard v
2 l17.6 % Jl\ 61.3 % \ \ \ | 5 ‘ L i T . ) o
: - P ‘ J\ > Y T . g - | CombinationMethod AbsMaxPrincipal i
o ‘ “ ‘ | MeanStressCorrection SmithWatsonTopper *
—e— InterpolationLimit UseMaxCurve i
: J\ . _ - MultiAxialAssessment Auto b
s Ji - 235%} 227%i 83.5 % *
- K Vorgabe |dent|scher Auswertealgorlthmus 1 General
* - Erklarbarkelten far fast alle Kerben hoher ENMethod Standard -
| 0 ) 2l Ol 7 L i) Ul sl | CombinationMethod  CriticalPlane -

K_S31 |

m‘ —J‘» ;@ J‘ —)mmggtw MeanStressCorrection Smith\WatsonTopp ™
K_S2 0.0 36.7 %4 74.1%

P el ‘ . - el G—— ' — InterpolationLimit UseMaxCurve l
R : — = - TalSS A . MultidAxialAssessment MNone -

\2 2

¢ < D & o »(o‘-

5 RO S S o
° & S © €V

0%~ &« <1° X

N A o \

o A\ <
WP 3 oF \
0%~ 0°7 ° C:O
oo )

Parameter
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Sensitivitatsanalyse — Auswertung

Schritt 3 — Dezimallogarithmische Ergebnis-Transformation (NOC)

Z_S4_log 29.0 % | 6.6 %M 3.9 9% .
Z_S3_log} 40.8 % | 24.4 % 75.5%

o

e ]

-
J hS ! e
ja—

Z_S
= durch dezimallogarithmische Transformation eines
= Outputparameters zur Lebensdauerbewertung (NOC) Clustering
vermeiden
S ArS S S e Qe Sl & \‘b
9) Q Q ‘I\OP q_pg QQ{’S\ «OQ-/ va’\? ch’\',‘ {\\r
\!,\?9" 027 S }‘P 5 f’o c_.’C?‘ \3‘!& X
o 0 0 - 60»38- 60
0?7
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OUTPUT : Z_S2 vs. OUTPUT : Z_S2, (linear) r =1.000

e
v
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o g
—0 U4
g S
9 ’
:\D {\o /,
m‘oﬁ \e ,/
- \06 /'/
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25 @) ,/'
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© ’
~ 4
S| ,¢,
e
Ole ‘ 1 1 1 r
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

OUTPUT : Z_S2 [1e30]

OUTPUT : Z_S2_log vs. OUTPUT : Z_S2_log, (linear) r =1.000

o

Al

25

_S2_log
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. SIEMENS
Sensitivitatsanalyse — Auswertung

Verbesserung der MOP durch Steigerung der Erklarbarkeit der Ergebnisgrof3en 006@\
N O e
\\&@ (8{530 Og'\ ‘ %0
x\’b(\g o QQ’ 6\0\(\
\e) & O \l\O
Z_VoLL $ @g C)\ 5\\0
z.s3 o ' 3009%) A | — 3 . ‘ ol27. 't 755%-}755%
282 | ‘ _ I . . \‘_ﬁ " _JL.S.M- - 77.0 o= 77.0 %
z 51Nt : (38,3 %[ 33.5 %l - 12.3 9% 7 J : _J?sn%i‘, 66.0 % 80.3 % wm
z.s1 . , " J K , I“as:%' @ »
I ' \I@ u-**:sbw
_J‘LI 71.1%) j ?
K_S4 L - l BSOE'
K_S3 L_‘-jl- dum —““""’N—j
K_S2 I@ 74.1 % -n-s-w:’nx%
K_S1 '- m =5 > ;
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Frei verwendbar © Siemens AG 2017
Page 22 WOST 02.06.2017 B.Stiller - PG GT EN GN ISE PIE MED / Dr. R. Schlegel - Dynardo



- | SIEMENS
Optimierung — Vorbereitung

Sehr wichtige Wichtige Sehr wichtige
Parameter Parameter Parameter

Aus Sensitivitatsanalyse:

« Aufgrund Verbesserungen gute 2.5 (oA

Erklarbarkeiten (COP) flr alle -

AntwortgroRen > 70 - 80 %, o
- Filterung wichtiger Parameter, 2 "= |

* Identifikation der Zusammenhange g
und Haupttrends = s

K_S5_log

m

s
=
3
&

K_S4
K_S3
K_S2

K_S1

Parameter
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- | SIEMENS
Optimierung — Vorbereitung

OUTPUT : Z_S2_log vs. OUTPUT : Z_S3_log, (linear) r =-0.273

Aus Sensitivitatsanalyse: b T
Tp]
/
L.l - m_.
Identifikation der Trends und . =t "3
Interaktionen zwischen den e 79 N N\
Inputparameter, 5: 7 e s
Nebenbedingungen und I I / : .
Optimierungszielen N . . ' .
e . .
}_ -
=)
&m_ Z L ] . 4 L
- | * .
Om " u .
S — )
~F . : *
n ." . * .0 )
‘_;_ L L ] . *
— | 1 ) | . 1 1 1
2 3 4 5 6 7

OUTPUT : Z_S2_log
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- _ o SIEMENS
Optimierung — Vorbereitung, Voroptimierung auf MOP

Sensitivitatsanalyse - MOP Voroptimierung auf dem MOP

80.9 % | : ssa070 ) }' \ R I o R o S B S s T

L

e [ B +

ezon) 2o 2 =

b =

Lty L0 i5

3 20000 8

85.8 % ‘ =oRce 1

84.6 % . -22455 |

;39.9%' —l ?\&345 léO 1i0 100 90 8‘0 7‘0 60

<@ "/, DS_SCHRUMPFSITZ BREITE
70 Designs wurden berechnet « Voroptimierung auf dem MOP mit 400 Design
die Erklarbarkeit der Antwortgrof3en durch den MOP « Generierung der Start-Population fur EA

liegt bei circa 75 %

Antwortflachen sind sehr komplexe mathematische
Funktionen (es gibt mehrere lokale Optima)
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SIEMENS

Optimierung
§  — Evolutionary Algorithm 41 »
L [ l — | > i >—] 3
AMSYS Workbench LSF nCode ETE

 lauft aktuell mit evolutionarem Algorithmus (EA)

« zur Beschleunigung des EA wurden als Startpopulation die berechneten Designs aus der
Sensitivitdtsanalyse und das nachgerechneten Design der Voroptimierung verwendet (um Zeit zu sparen

wurden diese Designs nicht neu berechnet)

« Jede weitere Populationsgrofie umfasst 20 Designs
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SIEMENS
Ausblick

 ldentifikation eines technisch optimalen Punktes im gegebenen Parameterraum

» Vergleich mit Anforderungen, Ftihren von Detailnachweisen und Kostenbewertung
» ggf. Erweiterung des Parameterraum (weitere ,Stellschrauben” am Design)

» Perspektivisch: Bi-direktionale Kopplung mit CFD und elektrischer Auslegung

» Ausrollen des vorgestellten Workflows flir weitere Baugruppen

« Effektive Nutzung vorhandener Hardwareressourcen
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Thank you for your attention

AR

- We power the world —
with our Gas Turbine and Generator Packages
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SIEMENS

Contact
r Bjoern Stiller, Frank Preusker, Jorg Derdulla, Dr. Thomas Robert
Walbeck
Siemens AG

Power and Gas Division

Large Gas Turbines, Generators Engineering
PG GT EN GN ISE PIE MED
Werner-von-Siemens-Str. 1

99086 Erfurt, Deutschland

Jiri Drozda, Dr. Roger Schlegel

Dynardo GmbH
Steubenstralle 23, 99423 Weimar
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- SIEMENS
Disclaimer

This document contains statements related to our future business and financial performance and future events or developments involving Siemens that may

” i LIS LLNTH

anticipate” “intend,” “plan,
project” or words of similar meaning. We may also make forward-looking statements in other reports, in presentations, in material

constitute forward-looking statements. These statements may be identified by words such as “expect,
" “estimate,

look forward to, believe,”

“seek, will,
delivered to shareholders and in press releases. In addition, our representatives may from time to time make oral forward-looking statements. Such statements are
based on the current expectations and certain assumptions of Siemens’ management, of which many are beyond Siemens’ control. These are subject to a number
of risks, uncertainties and factors, including, but not limited to those described in disclosures, in particular in the chapter Risks in Siemens’ Annual Report. Should
one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying expectations not occur or assumptions prove incorrect, actual results, performance or
achievements of Siemens may (negatively or positively) vary materially from those described explicitly or implicitly in the relevant forward-looking statement.
Siemens neither intends, nor assumes any obligation, to update or revise these forward-looking statements in light of developments which differ from those

anticipated.
Trademarks mentioned in this document are the property of Siemens AG, its affiliates or their respective owners.

TRENT® and RB211® are registered trade marks of and used under license from Rolls-Royce plc.
Trent, RB211, 501 and Avon are trade marks of and used under license of Rolls-Royce plc.
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